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WYKONAWCY
bioracy udziat w postepowaniu

Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art 2 ust.1 pkt 1 oraz art. 275 pkt 1
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz.U z 2019 r., poz.2019 ze zm.)
DA. 3426.1.2021

Odpowiedzi na zapytania do tresci SWZ

Zamawiajacy informuje, iz w przedmiotowym postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego
wplynety pytania. W zwigzku z tym, zgodnie z art. 284 ust.1 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz.U z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), Zamawiajgcy przekazuje tre$¢ zapytar wraz
z wyjasnieniami.

1) Jaka stawke VAT nalezy przyjaé do ofert

Prosimy wskaza¢ podstawe prawng. Wskazanie stawki VAT spoczywa na zamawiajacym przy
zachowaniu uczciwej konkurencji.

Wykonawca nie zna charakterystyki dziatania obiektu, w ktérym moga wystepowaé pomieszczenia
przeznaczone na rézng dziatalnosc

Odpowiedz:

W sytuacji, gdy zamawiajacy nie podat w SWZ konkretnej stawki podatku VAT, na wykonawcy spoczywa
obowiazek samodzielnego jej ustalenia w oparciu o aktualne przepisy, a nastepnie oceny przyjetych do
wyliczenia ceny ofert sktadnikéw cenotwérczych, jakim jest stawka podatku VAT.

Przyjecie nieprawidtowej stawki podatku VAT stanowi o btedzie w obliczeniu ceny i zastosowanie ma
przepis art. 226 ust. 1 pkt 10 Pzp.




2) Czy materialy i urzadzenia z rozbidrki pozostajg wtasnoscig zamawiajgcego.
- Jezeli tak prosze o wskazanie odlegtosci sktadowania

- Jezeli majg by¢ utylizowane w imieniu zamawiajgcego to prosze o informacje czy zamawiajgcy posiada
nr BDO

- Czy utylizacjg ma zajgc sie wykonawca a $rodki pozyskane z utylizacji pozostang dla wykonawcy
Odpowiedz:

Materiaty i urzadzenia z rozbiérki pozostajg witasnoscia zamawiajgcego. Sktadowanie materiatéw
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych
(Dz.U.2003.47.401). Odlegtosc¢ sktadowania nie wieksza niz 50m.

3) Czy zamawiajacy przewiduje zmiany w umowie, przedtuzenie terminu wykonana zamdéwienia
jezeli ponownie wystgpia zakazenia COVID 19 i ewentualne ograniczenia lub choroby personelu?

Odpowiedz:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zostat okreslony w zatgczniku nr 4 do
SWZ "wzér umowy", w par. 13.

4) Czy ewentualne btedy projektowe, itp, ktérych nie mozna ocenic na etapie sktadania oferty beda
podstawg do wykonania prac dodatkowych ?

Odpowiedz:

Wykonawca jest zobowigzany do wnikliwego i rzetelnego sprawdzenia dokumentacji bedacej
podstawg realizacji robdt, a takze ma mozliwos¢ przeprowadzenia wizji lokalnej, wszystko to przed
ztozeniem oferty. Mozliwos¢ zlecenia robét dodatkowych — na podstawie odpowiednich postanowien
umownych — zaistnieje tylko i wytgcznie w takim przypadku, kiedy mimo dotozenia przez wykonawce,
w trakcie sprawdzania dokumentacji projektowej poszerzonego o wizje lokalng, szczegdinej
starannosci wymaganej od profesjonalnego wykonawcy robét budowlanych, w toku realizacji robét
ujawnig sie takie btedy projektowe, ktérych wykonawca nie byt w stanie wykry¢.

5) Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne

Prosimy o podanie istotnych parametréw réwnowaznosci dla kottéw, ktére maja wptyw na osiggniecie
celu zamodwienia i nie wskazujg wytacznie jednego producenta.

W wymaganiach technicznych wskazano kociof firmy Viessmann i zaden inny nie wpisuje sie w dane
z tabeli.

Jakie znaczenie dla zamawiajgcego ma waga kotta, wymiary itp ?

Dlaczego w wymaganiach jest okreslona temperatura maksymalna zasilania 110C skoro parametry
szczytowe to 80/60 ?

Zawor bezpieczenstwa kotta jest dobrany na 90C




Czy zamawiajgcy ogranicza dostep innych producentéw do przedmiotowego zamdwienia?
Odpowiedz:

Uwaga dodatkowa — zawarta w projekcie, punkt 20.0.0pisu technicznego. Przedstawione rozwigzania
techniczne stanowia wytacznie wzorzec jakosciowy przedmiotu zamdwienia, ktéry zastepuje
zestaw obiektywnych cech jakosciowych i technicznych. W/w rozwigzania techniczne, nazwy
wiasne sg zatem szczegdlng postacia obowigzku opisywania przedmiotu zaméwienia stosowang ze
wzgledu na specyfike przedmiotu zamoéwienia. Wykonawca moze  zastosowaé  urzadzenia
i materiaty, ktéry bedg posiadaty rownowazne cechy Jakosciowe i techniczne do cech urzadzenia
i materiatu wskazanego w projekcie oraz bedg posiadaly stosowne aprobaty techniczne
uprawniajgce je do stosowania w budownictwie. Na zamiane Wykonawca zobowigzany jest
uzyskac zgode Inwestora.

Temperatura czynnika grzewczego w pewnym okresie czasowym i niekorzystnej temperaturze
zewnetrznej otoczenia moze wynies¢ 90*C.

6) Czy zamawiajacy dopuszcza pompy inne niz Wilo np Grundfos
Odpowiedz:
Tak mozna zastosowac inne pompy, zgodnie z punktem 20.0. opisu technicznego.

7) Prosimy o wyjasnienie znaczenia dla zamawiajacego dostarczenia kottéw o pojemnosci wodnej
nie mniejszej niz 2701 ?

Czy kociot z mniejsza pojemnoscia wodng wedtug zamawiajacego nie osiggnie zaktadanego celu
inwestycyjnego?

Odpowiedz:

Zastosowanie ma punkt 20.0. opisu technicznego.
8) Brak jest projektu branzy budowlanej
Odpowiedz:

Zakres prac remontowych opisany jest w punkcie 13.0 opisu technicznego oraz przedmiarze robét, sg
to proste roboty , nie wymagajace szczegbétowych rozwigzan.
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