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WYKONAWCY
bioracy udziat w postepowaniu

Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art 2 ust.1 pkt 1 oraz art. 275 pkt 1
ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz.U z 2021 r., poz.1129)
DA.3426.2.2021

Odpowiedzi na zapytania do tresci SWZ

Zamawiajacy informuje, iz w przedmiotowym postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego
wptynety pytania. W zwigzku z tym, zgodnie z art. 284 ust.1 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz.U z 2021 r., poz. 1129), Zamawiajacy przekazuje tres¢ zapytan wraz
z wyjasnieniami.

Pytanie:

Przepisy nie dopuszczaja do montazu na obecna chwile kottéw innych niz kondensacyjne do mocy 400
kW

Kotty kondensacyjne s3 tak zbudowane, ze skroplony/kondensat przeptywa przez kociot a nastepnie
sptywa przez neutralizator do kanalizacji.

Wkiady kominowe musza byc¢ taczone na uszczelki . Jezeli nie bedzie uszczelek woda wytracona ze
spalin wraz z r6znymi pierwiastkami bedzie dostawata sie do szachtu komina i moze przecieka¢ przez
Sciany.

Jezeli kominy zostajg po kottach olejowych to nie udzielimy gwarancji na kotty poniewaz wymiennik
moze ulec zabrudzeniu i uszkodzeniu.

1. Czy zamawiajacy wymaga aby nowe kotty byty kondensacyjne czy innego typu?
Odpowiedz:
Kondensacyjne, zgodnie z przepisami.

2. Czy obecne wkiady spalinowe s3g na uszczelkach?
Odpowiedz:

Wktady kominowe s3 odpowiednie dla kottéw kondensacyjnych. Powietrze do komory
spalania zasysane z pomieszczenia kottowni.
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